. CONTROLO DA QUALIDADE LDA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 43/2016
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO™ DO CONCELHO DE S. JOAO DA PESQUEIRA
Municlplo de S. JoSo da Pesqueira
2° TRI.ESTRE 2016
Em conformidada com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da 4gua da rede plibllca, através de anallses periédicas na tornaira do 01 Abrila
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) ap! pela i p {ERSAR}. 30 de funho
Valares abtidos N.2 Andlises (PCQA}
Pardmetro (unidades} Valor Paramétrico {VP) fixado no DL 306/2007 pinimo | Méximo N.2 Anilises superiores VP | % Cumprimento do VP Agendadas Reallzadas Andlises :galiza das
|Escherichia coli (N/100 ml} 0 0 0 1] 100% 6 6 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 1] 16 2 67% 6 & 100%
L idual {me/L) — 0,16 0,6 0 100% 6 3 100%
(ng/LAD 200 61 84 0 100% 3 3 100%
o {mgy’L NHg) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 3 3 100%
Namere de colénias 8 22 2C (N/ml} Sem alt anormal 4] 17 0 100% 3 3 100%
de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem afteragao anormal a 3 0 100% 3 3 100%
Condutivid: {pS/cm a 202C) 2500 94 126 0 100% 3 3 100%
Clostridium perfringens (N/100m) L] 0 0 0 100% 3 3 100%
Cor (mg/L Pto) 20 <3,0 <3,0 0 100% 3 3 100%
|pH {Unidades pH) 26,580 7,4 7,7 0 1008 3 3 100%
Ferro (H!I' Fe) 200 — 0 0 ==
{p8/L Mn) 50 <2,0 3,1 1] 100% 3 3 100%
’ (mg/L NO;) 50 — [} 0 —
Nitritos (mg/L NO,) 05 — 1} 0 —
Oxidabilidadz {mg/L 0;) 5 14 1,7 [1} 100% 3 3 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluit3a) 3 <1 <1 [ 100% 3 3 100%
Sabor a 252C (Factor de dilulgdo) 3 <1 <1 o] 100% 3 3 100%
Turvagdo (NTU) 4 <1,0 <1,0 1] 100% 3 3 100%
énio (ug/L Sb) 5 — [i] 0 _
Arsénto {ug/\. As) 10 0 [ —
Benzeno {pg'l} 1,0 o] 0 —
|ﬂﬂ(a)plreno (pef1) 0,010 0 0 —
Baro (mg/L E) 1,0 0 0 —
Bromatos (g/L. BrO,) 10 0 0 —
Cédmio {pg/t Cd} 50 0 0 -
Céllcio (mg/L Ca) — 0 0 -
Chumbio {g/L Pb) 26 - o] 0 —
Clanetos (pg/L CN) 50 0 0 -
cobra [mg/1. Cu) 20 — 0 0 -
Crémlo {ug/fL Cr} 50 - 0 0 —
1,2 —dicloroetano {ug/L) 3,0 — [i} 0 —
|Dureza total (mg/L CaCO3) - o= 0 [+] —
E {N/100 mL) 0 — o 0 -
F {mg/LF) 1,5 — 1] 0 —
Magnéslo {mg/L Mg) — — 1] 4] -
Merciirio {pg/L Hg) 1 — ] 1] e
Niguel {pg/L NI 20 - 0 0 —
|Selénio (pg/L Se) 10 e ] 0 —
(Claretos (mg/L C1) 250 - 0 [+] —~
S6dio (mg/L Na) 200 - [1] [+ —
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - a 0 -
Carbone Orgénico Total (mﬂl C) Sem alteragdo anormal — 1] 0 —=
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 — 1] [¢] -en
ag/L) - - 0 o —
ick (ug/L) — = 0 [ —
el Aromédticos {pg/L): 0,10 - 1] 0 -
Benzo|b)fluoranteno {ug/L}| - o [+ —_
Benzo(K)fl {ne/L) — — 0 [+} —
Benzo(ghijpenileno (pe/L) — — [} 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pirenalpg/L) — —_ [ ) —
Tri - total {pg/L): 100 - 0 0 —
Cloroférmia(ug/L} — 0 0 —_
Bromoférmio{pg/L} — - 0 o -
Br dl 1g/L} — 0 0 —
ib He/L) — 0 0 —
Pesticidas - total {pg/L) 0,50 — 0 0 —
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 -— 0 0 —
Pasticida 2 (pg/L) 0,10 — 0 ) —
Pesticida 3 {pg/l) 0,10 — [+] 0 —
Pesticida 4 (g /L) 0.10 - 0 1] —
Radzo (Ba/L) 100 — 0 0 -
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Eta d - Ranhades.
INOTA 2: Parimetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {zuas do Narte)
fi refativa & das de dos VP {causas e medidas ki Os i D id que a dgua distribulda no Concelho de S, Jofic da Pesqualra esti em conformidade com as
normas de qualidade estabelecldas no Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, © i i na zona de ab: do pardmetro bactérias d auma pontual. De forma a averiguar-se as causas do incumprimento,
-se que ndo hcuve qualquer avariafintervencSo na conduta de abastecimento, nes 15 dj ds que antecedem o incumprimentos, e os valeres de desinfectante residual estavam dentro do exigido por lei, antes, durante apds a colheita o que comprova a desinfegio
da dgua. Foram realizadas andlises de verificagfio da conformidade com o objetive de comp ue a i da gua fol k i
O presidente: José Anténio Fontfio Tulha Data da publicitagdo: 12/08/2016




